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ACO Entwässerungsanschluss und  

Rückstauverschluss für ACO Lichtschächte

– Montageanleitung
– Wartung und Reinigung
– Logbuch
– Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-53.4-502

Der entscheidende Clou für den Kellerschutz

www.aco.com

Anleitung bitte nach Montage 
an den Bauherren übergeben!
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Allgemeine Hinweise: 
Verwendung von  
Rückstauverschlüssen
Nach DIN 1986-100, Abs. 7.4, 
sind Ablaufstellen unterhalb der 
Rückstauebene durch automa-
tisch arbeitende Abwasserhebe-
anlagen mit Rückstauschleife 
nach DIN EN 12056-4 oder nach 
folgenden Kriterien durch Rück-
stauverschlüsse nach  
DIN EN 13564-1 gegen Rück-
stau aus dem Kanal zu sichern:

  Das Abwasser muss im natür-
lichen Gefälle (zum Kanal hin) 
abgeführt werden können

  Der Benutzerkreis muss klein 
sein

  Bei Rückstau muss auf die 
Ablaufstelle verzichtet wer-
den können

  Die geschützten Räume müs-
sen von untergeordneter Nut-
zung sein

ACO Entwässerungsanschluss und  

Rückstauverschluss für ACO Lichtschächte

Rechtliche Aspekte
Hauseigentümer und Bauherren 
müssen bei Kanalrückstau für 
die Folgen einer Kellerüberflu-
tung selbst aufkommen, da die 
Kommunen nicht haftbar 
gemacht werden können. Weiter-
hin haften Hausbesitzer gegen-
über ihren Mietern. Deshalb ver-
langen die einschlägigen Nor-
men, Entwässerungsgegenstän-
de unterhalb der Rückstauebene 
durch Hebeanlagen oder durch 
Verschlüsse gegen Rückstau zu 
schützen.

Zwar gibt es mittlerweile ent-
sprechende Versicherungsange-
bote, welche sich mit dieser Pro-
blematik beschäftigen, aber 
wenn die als Auflage gegebenen 
baulichen Maßnahmen nicht kor-
rekt oder gar nicht ausgeführt 
werden, so lehnen Versicherun-
gen die Haftung bei Wasserschä-
den weitestgehend ab.

Der Rückstauverschluss stellt 
eine Sicherungseinrichtung dar 
und ist dementsprechend stän-
dig in betriebsfähigem Zustand 
und jederzeit gut zugänglich zu 
halten.

Die Einbauanleitung ist 
nach der Lichtschachtmon-
tage an den Bauherren zu 
übergeben.

Produktbezogene Hinweise

  Der ACO Rückstauverschluss 
für Lichtschächte darf aus-
schließlich an die Kanalisation 
angeschlossen werden

  Die Lichtschachtentwässer- 
ung über den Rückstauver-
schluss für Lichtschächte 
darf nicht in eine Sickerpa-
ckung oder in die Drainage 
erfolgen
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Rückstaueinheit in 
geschlossenem Zustand

Geruchsverschluss

Laubfangkorb

Kugel im Kugelkäfig
= hochwasserdicht

ACO Entwässerungsanschluss und

Rückstauverschluss für ACO Lichtschächte

   Erläuterung der verschiedenen 
Ausbaustufen auf Seite 11
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M o n t a g e a n l e i t u n g

Die Lichtschacht-Entwässerungsöff-
nung innen- und außenseitig von 
Schmutz befreien.

1

Die Dichtung des Grundkörpers säu-
bern und dünn mit handelsüblichem 
Gleitmittel für Steckmuffensystem 
bestreichen

Den Einschraubring von oben durch 
die Lichtschacht-Entwässerungsöff-
nung führen. Den Grundkörper von 
unten auf den Einschraubring schrau-
ben, dabei auf den korrekten Sitz des 
Gewindes achten, Grundkörper soweit 
aufschrauben, bis die Dichtung am 
Lichtschacht anliegt. Mit dem Ein-
schraubring festziehen, dabei den 
Grundkörper gegenhalten

3

Optional: Die Rückstaueinheit  
(Art.-Nr. 310068) kann separat 
bestellt werden. 
Beim Rückstauverschluss (Art.-Nr. 
310060) ist die Rückstaueinheit im 
Lieferumfang enthalten

4

Beim Einsatz der Rückstaueinheit: 
Das Innengewinde des Grundkörpers 
gegebenenfalls von Verunreinigungen 
befreien. Den O-Ring und die Dichtlip-
pe am unteren äußeren Rand der 
Rückstaueinheit dünn mit Gleitmittel 
bestreichen. Die Rückstaueinheit von 
oben in den Grundkörper führen. Hier-
bei ist ein leichter Widerstand zu über-
winden, wenn der Kugelkäfig durch die 
Einschnürung im Grundkörper gescho-
ben wird. Dabei nicht drehen!

5

Beim Einschrauben auf den korrekten 
Sitz des Gewindes achten.  
Drehmoment: 5 Nm 

7

2

6
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8 Optional: Der Geruchsverschluss 
(Art.-Nr. 310073) kann separat 
bestellt werden. 
Beim Rückstauverschluss (Art.-Nr. 
310060) ist der Geruchsverschluss im 
Lieferumfang enthalten. Beim Einsatz 
der Rückstaueinheit muss der 
Geruchsverschluss zwingend einge-
setzt werden. 
Den Geruchsverschluss mittig und 
gerade auf den Befestigungsring set-
zen und dann ca. 2–3 mm niederdrü-
cken, bis die Dichtlippe arretiert. 
Anschließend mit Wasser befüllen

9

Den Laubfangkorb auf den Ein-
schraubring aufstecken und arretieren. 
Dabei auf den korrekten Sitz der Ori-
entierungshilfe achten

Den ACO Lichtschacht an die Keller-
wand montieren. Der Abstand von 
Fensterunterkante bis zum Licht-
schachtboden muss mind. 15 cm 
betragen. ACO empfiehlt beim Einsatz 
des Rückstauverschlusses einen 
Abstand von 30 cm als zusätzlichen 
Puffer für ggf. anfallendes Oberflä-
chenwasser in der Rückstauphase. 
Hinweis: Während der Rückstauphase 
kann anfallendes Oberflächenwasser 
nicht entsorgt werden

KG-Rohr DN 100 muffenseitig 
anschließen. Dichtung mit Gleitmittel 
bestreichen. Das KG-Rohr muss im 
weiteren Verlauf im Gefälle zum Kanal 
verlegt werden. Bitte Hinweis auf 
Seite 2 beachten

12

Während der Rückstauphase kann die 
Entwässerung von anfallendem Ober-
flächenwasser nicht erfolgen. Aus die-
sem Grund empfehlen wir den Einsatz 
der ACO Lichtschachtabdeckung.

Wichtig für die Außengestaltung: Der 
angrenzende Oberflächenbelag am 
Lichtschacht muss so ausgebildet 
werden, dass kein Oberflächenwasser 
in den Lichtschacht laufen kann.

10

11

13
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Wa r t u n g  u n d  R e i n i g u n g

  Dieser Rückstauverschluss 
sollte gemäß DIN EN 13564 
halbjährlich durch Sachkundige 
gewartet werden. Dabei werden 
sämtliche Einbaukomponenten 
(Laubfang, Geruchs-verschluss 
und Rückstaueineit) gesäubert, 
Dichtungen eingefettet, die 
Gängigkeit der Rückstaueinheit 
geprüft und ggf. defekte Teile 
ausgetauscht.

2

1

3

4

Bitte nehmen Sie als Betreiber / 
Hauseigentümer den Rückstau-
verschluss und Entwässerungs-
anschluss regelmäßig in 
Augenschein. Bitte halten Sie den 
Laubfang und den Geruchs-
verschluss schmutzfrei, um eine 
Verstopfungen und das Aufstauen 
von Regenwasser im Licht-
schacht vorzubeugen. Der 
Einsatz von Laub- und Insekten-
schutzgitter oder Glasab-
deckungen minmieren den 
Reinigungsaufwand deutlich.

Den Geruchsverschluss aus dem 
Grundkörper nehmen

Den Geruchsverschluss unter Wasser 
säubern

Die Rückstaueinheit aus dem Grund-
körper herausschrauben

Rückstaueinheit und Dichtungen gründ-
lich unter fließendem Wasser reinigen. 
Die Wassertemperatur darf nicht mehr 
als 50 °C  betragen. Bitte keine che-
mischen und aggressiven Reinigungs-
mittel verwenden und nicht abkochen
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5

Innengewinde des Grundkörpers von 
Verschmutzung befreien

6

Nach dem Reinigen alle Dichtungen 
auf Reinheit und Beschädigungen 
untersuchen. Beschädigte oder fehlen-
de Dichtungen führen zur Fehlfunktion 
der Rückstaueinheit. Beschädigte 
Dichtungen austauschen! Dichtungen 
an der Rückstaueinheit mit Gleitmittel 
bestreichen (wie bei Montage)

Die Rückstaueinheit von oben in den 
Grundkörper führen. Hierbei ist ein 
leichter Widerstand zu überwinden, 
wenn der Kugelkäfig durch die Ein-
schnürung im Grundkörper geschoben 
wird. Dabei nicht drehen!
Beim Einschrauben auf den korrekten 
Sitz des Gewindes achten.  
Drehmoment: 5 Nm

7

Anschließend kann der Geruchsver-
schluss wieder in den Befestigungs-
ring gedrückt werden. Den Geruchs-
verschluss mit Wasser füllen

8

10 11

12 Danach den Laubfangkorb aufstecken 
und arretieren
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L o g b u c h

Datum Ausgeführte 
Arbeit

Ausgeführt 
durch

  Dieser Rückstauverschluss 
sollte gemäß DIN EN 13564 
halbjährlich durch Sachkundi-
ge gewartet werden. Dabei 
werden sämtliche Einbaukom-
ponenten (Laubfang, Geruchs-
verschluss und Rückstauein-

heit) gesäubert, Dichtungen ein-
gefettet, die Gängigkeit der 
Rückstaueinheit geprüft und ggf. 
defekte Teile ausgetauscht. 
Bitte lassen Sie diese halbjähri-
gen Wartungen ins Logbuch ein-
tragen.
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Datum Ausgeführte 
Arbeit

Ausgeführt 
durch

Service
   Servicepartner für die War-
tung von Rückstauverschlüs-
sen finden Sie unter 
www.aco-hochbau.de
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L o g b u c h

Datum Ausgeführte 
Arbeit

Ausgeführt 
durch
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Entwässerungsanschluss 
mit Laubfang    
Art.-Nr. 310069

Vorteil:
Kein Verstopfen  
Ihres Ablaufrohrs!

Entwässerungsanschluss 
mit Geruchsverschluss und 
Laubfang 
Art.-Nr. 310079

Zusätzlicher Vorteil:
Keine Geruchsbelästigung!

Rückstauverschluss für 
ACO Lichtschächte mit 
Geruchsverschluss, Laub-
fang und Rückstaueinheit

Rückstaueinheit einzeln 
zum Nachrüsten 
Art.-Nr. 310068
Rückstauverschluss kom-
plett Art.-Nr. 310060

Zusätzlicher Vorteil:
Kein rückstauendes Wasser 
aus dem Kanal gelangt in 
Ihre Kellerräume!

Das praktische Baukastensystem



Das ACO Produktsortiment für Haus und Garten

  Wärmegedämmte Leibungsfenster

  Nebenraumfenster

  Lichtschächte

  Duschrinnen/Bodenabläufe

  Rückstauverschlüsse

  Schachtabdeckungen

  Hebeanlagen

Infrastruktur für Haus und Garten Systemlösungen für Haus und Keller

  Entwässerungsrinnen

und Hofabläufe 

  Fassadenrinnen

  Rasenwaben

  Schuhabstreifer

  Kiesstailisierung

Versickerung

www.aco.com

ACO Hochbau Vertrieb GmbH  Tel. 09736 41-60  www.aco-hochbau.de

ACO Selbstbau Vertrieb GmbH  Tel. 04331 354-750  www.aco-selbstbau.de

ACO. creating the future of drainage
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